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Allegato: A2_SIC.

ALLEGATO A2: PRESTAZIONALE IMPIANTI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSO
Le prestazioni richieste sono:

A- conduzione degli impianti;

B- controlli e manutenzioni preventive;

C- manutenzione ordinaria;

D- interventi ed opere non periodiche.

1. Conduzione e manutenzione ordinaria impianti.
La conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti speciali dovrà assicurare la continuità di servizio degli impianti stessi e dovrà inoltre garantire nei singoli locali di ogni edificio, il mantenimento delle funzioni per cui l'impianto è stato realizzato.
Le opere di manutenzione ordinaria dovranno essere compiute nel rispetto della regola dell’arte secondo L. 186/1968, assicurando in particolare il rispetto di quanto disposto da:

· CEI 64/8;

· UNI 9575 sezione 9 ;

· DM 10/03/1998;

Eventuali sospensioni programmate del funzionamento degli impianti dovranno essere richiesti e autorizzate dall'Università per iscritto.

Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio dovranno essere effettuati tutti i controlli e le misure previste dalla normativa vigente; i rilievi saranno effettuati con le modalità e con la periodicità indicate dalla normativa, mentre i risultati ottenuti dovranno essere registrati nei giornali di esercizio e manutenzione e, per la parte di pertinenza, nel registro dei controlli previsto dal DM 10.03.1998
In particolare dovranno essere verificate:

· Impianto di rivelazione ed allarme incendi: funzionamento dei rivelatori, della centralina, corretta udibilità del segnale, funzionamento pannelli ottico acustici, carica e stato della batteria tampone:

· Impianto di controllo accessi ed anti-intrusione: funzionamento dei sensori volumetrici e di movimento, funzionamento della centralina, funzionamento del sistema di ripetizione a distanza del segnale, funzionamento della batteria tampone, verifica linee di alimentazione, verifica funzionamento lettori di badge;

A- 
B- 
C- 
D- 
L'Assuntore dovrà assicurare la costante verifica dello stato complessivo degli impianti, sia ai fini della sicurezza che della funzionalità, con l'obbligo di segnalare all'Università ogni anomalia o stato di pericolo.

L'Assuntore, periodicamente verificherà il regolare funzionamento delle apparecchiature di misura e controllo ed il rispetto della classe di precisione prevista per le misure da effettuare; la certificazione delle apparecchiature utilizzate per le misure dovrà essere effettuata con le modalità previste dagli Enti ufficiali di controllo e verifica: qualsiasi disfunzione o mancato funzionamento delle apparecchiature di misura e di controllo invaliderà le verifiche effettuate. La periodicità delle verifiche che dovrà essere indicata sarà oggetto di valutazione in sede di offerta; l'eventuale ampliamento delle attività (e relative frequenze) saranno anche esse oggetto di valutazione in sede di offerta.
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3. Controlli e manutenzioni preventive.

Si riporta nel seguito, per le singole unità fondamentali, un elenco di attività puramente minimo dei lavori che dovranno essere effettuati.

	VOCE
	SOTTOVOCE
	AZIONI
	Periodicità (mesi)

	1. Impianti di rivelazione incendi (seguire UNI9575)
	Rivelatori
	Pulizia, controllo funzionale a campione mediante gas di prova, per sensori a barriera verifica allineamento e verifica intervento
	3


	
	Centralina
	Verifica di corretto funzionamento, verifica identificazione sensori e disponibilità manuale di programmazione con eventuale integrazione, verifica del sistema di alimentazione ordinaria, verifica batterie tampone ed eventuale sostituzione.

Verifica protezione dal fuoco del luogo di installazione.
	3

	
	Ripetitori ottico-acustici
	Verifica funzionamento dei ripetitori con eventuale sostituzione, verifica udibilità corretta in tutti i locali
	3

	
	Sistema di segnalazione a distanza
	Verifica di funzionamento, verifica disponibilità manuale di uso per utenti struttura.
	3

	2. Impianto di controllo accessi ed anti-intrusione.
	Sensori volumetrici e di movimento
	Pulizia, controllo funzionale a campione, per sensori a barriera verifica allineamento e verifica intervento
	3

	
	Centralina
	Verifica di corretto funzionamento, verifica identificazione sensori e disponibilità manuale di programmazione con eventuale integrazione, verifica del sistema di alimentazione ordinaria, verifica batterie tampone ed eventuale sostituzione.

Verifica protezione dal fuoco del luogo di installazione.
	3

	
	Ripetitori ottico-acustici
	Verifica funzionamento dei ripetitori con eventuale sostituzione, verifica udibilità corretta nel locale presidiato
	3

	
	Sistema di segnalazione a distanza
	Verifica di funzionamento, verifica disponibilità manuale di uso per utenti struttura.
	3

	
	Lettori di badge
	Verifica funzionamento, pulizia.
	1

	
	Cancelli, porte automatiche, bussole
	Verifica funzionale, lubrificazione guide e serrature, verifica allineamento e corretta chiusura, verifica fotocellule e dispositivi di sicurezza.
	1

	
	Sistema videosorveglianza
	Verifica funzionale, verifica posizionamento, regolazione luminosità telecamere, verifica stato di conservazione dei nastri e programmazione registrazione, eventuale sostituzione del materiale di consumo, verifica addestramento del personale addetto.
	1
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